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1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tietoa tasta asiakirjasta

TIETOJA

Varmista, etta kayttajalla on tulostetut asiakirjat, ja pyyda
hanta sailyttdmaan ne tulevaa tarvetta varten.

Kohdeyleiso
Valtuutetut asentajat
Asiakirjasarja

Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

= Yleiset varotoimet:
= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
= Muoto: Paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Ulkoyksikon asennusopas:
= Asennusohjeet
= Muoto: Paperi (ulkoyksikdn pakkauksessa)
= Asentajan viiteopas:

= Asennuksen valmistelu, viitetiedot...

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjan kautta.

Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
kaannoksia.
Tekniset rakennetiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana

alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko joukko on saatavana
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

2 Tietoja pakkauksesta

21 Ulkoyksikko

211 Varusteiden poistaminen ulkoyksikosta

1 Nosta ulkoyksikkda.

2 Poista varusteet pakkauksen pohjalta.

a\; T; c1x d1x e1x
T

Yleiset varotoimet

Ulkoyksikdn asennusopas

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
Tyhjennystulppa (pakkauslaatikon pohjalla)

Energiatarra

-0 Q0T O

3 Valmistelu

3.1 Asennuspaikan valmisteleminen

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

311 Ulkoyksikon asennuspaikan vaatimukset

Huomioi seuraavat etaisyysohjeet:

Asennusopas

4

DAIKIN

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B

R32 Split -sarja
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4 Asennus

bbb b [>100

(mm) b g

a llmanpoisto
b limanotto

@ HUOMIOITAVAA

Seindn korkeuden ulkoyksikon poistopuolella taytyy olla
<1200 mm.

On suositeltavaa asentaa suojalevy, kun ilman ulostuloaukko on
alttiina tuulelle.

On suositeltavaa asentaa ulkoyksikkd niin, etté ilman ulostuloaukko
on seinaa pain EIKA suoraan alttiina tuulelle.

a Suojalevy
b Vallitseva tuulen suunta
¢ Poistoilma

ALA asenna yksikkdd &anten kannalta herkkdan paikkaan (esim.
lahelle makuuhuonetta), jotta kayttéaanet eivat aiheuta ongelmia.

Huomautus: Jos &ani mitataan todellisissa asennusolosuhteissa,
mitattu arvo voi olla korkeampi kuin tietokirjan kohdassa A&nen
spektri mainittu &anenpainetaso ymparistbn melun ja aanten
heijastumisen takia.

TIETOJA

Aénenpainetaso on alle 70 dBA.

31.2 Ulkoyksikén asennuspaikan
lisdvaatimukset kylmassa ilmastossa

Suojaa ulkoyksikkdad suoralta lumisateelta ja varmista, ettd
ulkoyksikkd El voi jaada lumen alle.

Lumisuoja tai vaja
Jalusta

Vallitseva tuulen suunta
liman ulostulo

Q0T o

Joka tapauksessa jata vahintdan 300 mm vapaata tilaa yksikon alle.
Varmista lisaksi, ettd yksikkd on vahintdan 100 mm korkeimman
odotetun lumenkorkeuden ylapuolelle. Katso tarkempia tietoja
kohdasta "4.1 Ulkoyksikdn kiinnitys" sivulla 5.

Runsaslumisilla seuduilla on tarkeda valita asennuspaikka, jossa
lumi ei paase haittaamaan yksikdn toimintaa. Jos lunta voi sataa
sivusuunnassa, varmista, ettei lumi paase vaikuttamaan
lammonvaihtimen kierukkaan. Asenna tarvittaessa lumisuojus tai
suoja ja jalusta.

313 Kylmaaineputkiston pituus ja korkeuserot

Mita? Etaisyys
Putken suurin sallittu pituus 20 m
Putken pienin sallittu pituus 1,5m
Suurin sallittu korkeusero 15 m
4 Asennus

4.1 Ulkoyksikon kiinnitys

411 Asennusrakenteen tarjoaminen

Kéayta tarindnkestdvaa kumia (hankitaan erikseen) tapauksissa,
joissa tarinat voivat siirtya rakennukseen.

Ota valmiiksi 4 sarjaa M8- tai M10-ankkuripultteja, muttereita ja
aluslaattoja (hankittava erikseen).

20 mm
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4 Asennus

(mm)

Jata aina vahintdan 300 mm vapaata tilaa yksikdn alapuolelle.
Varmista myos, ettd yksikké on vahintdan 100 mm odotetun
suurimman lumen korkeuden ylapuolella. Tassa tilanteessa on
suositeltavaa rakentaa jalusta.

4.1.2 Ulkoyksikdn asentaminen

41.3 Tyhjennyksesta huolehtiminen

HUOMIOITAVAA

Jos yksikkd asennetaan kylmaan ilmastoon, ryhdy riittaviin
toimiin, jotta poistunut kondenssivesi ei paase jaatymaan.

TIETOJA

Saat lisatietoja
jalleenmyyjaltasi.

saatavilla olevista vaihtoehdoista

HUOMIOITAVAA

Jata vahintddn 300 mm vapaata tilaa yksikon alle.
Varmista lisaksi, ettd yksikkd on vahintdan 100 mm
odotetun lumenkorkeuden ylapuolelle.

1 Kayta tyhjennystulppaa tyhjennykseen.

2 Kayta @16 mm:n letkua (hankittava erikseen).

)

Tyhjennysportti
Pohjakehys
Tyhjennystulppa

Letku (hankittava erikseen)

Q0T

4.2 Kylmaaineputkiston liitannat

VAARA: PALAMISEN VAARA

4.21 Kylmaaineputkiston liittdminen
ulkoyksikk66n

= Putkiston pituus. Pida kenttaputkisto mahdollisimman lyhyena.

= Putkiston suojaus. Suojaa kenttaputkisto fyysisiltd vaurioilta.

A VAROITUS

Liitd kylmaaineputkisto tukevasti ennen kompressorin
kaynnistamista. Jos kylmaaineputkistoa ei ole liitetty ja
sulkuventtiili on auki kompressorin ollessa kaynnissa,
ilmaa imetaan sisaan. Seurauksena on epanormaali paine
jaadhdytyspiirissa, mika voi  aiheuttaa laitteiston
vaurioitumisen ja jopa vammoja.

A HUOMIO

= Kayta yksikkdon kiinnitettya laippamutteria.

= Levitd kaasuvuodon estamiseksi kylmaainedljya vain
laipan  sisadpuolelle. Kaytd R32:lle tarkoitettu
kylmaainedljya.

= Ala kayta haaroja uudelleen.

1 Yhdistd nestemdisen kylmaaineen liitdntd sisayksikosta
ulkoyksikén nestesulkuventtiiliin.

| ‘

e

=
cb

a Nesteen sulkuventtiili

b Kaasun sulkuventtiili
¢ Huoltoportti

2 Yhdistd kaasumaisen kylmaaineen liitanta sisayksikosta
ulkoyksikon kaasun sulkuventtiiliin.

Q HUOMIOITAVAA

On suositeltavaa, ettd sisdyksikon ja ulkoyksikén valinen
kylmaaineputkisto  asennetaan kanavaan tai ettd
kylmaaineputkisto on kiedottu suojateippiin.

4.3 Kylmaaineputkiston liitantojen
tarkistaminen

4.3.1 Vuotojen tarkistaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA vylitd yksikon maksimityopainetta (katso “PS High”
yksikoén nimikilvesta).

@ HUOMIOITAVAA

Kéyta edustajasi suosittelemaa kuplatestiliuosta. Al4 kaytéa
saippuavettd, koska se voi aiheuttaa laippamutteriin
halkeamia (saippuavedessa saattaa olla suolaa, joka imee
kosteutta, joka jaatyy putkiston kylmetessa) ja korroosiota
(saippuavesi saattaa sisaltdd ammoniumia, joka aiheuttaa
korroosioilmion messinkisen laippamutterin ja kuparilaipan
valilla).

Asennusopas
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4 Asennus

1 Taytd jarjestelmd typpikaasulla, kunnes mittarin paine on
vahintaan 200 kPa (2 bar). On suositeltavaa paineistaa
3000 kPa:han (30 bar) pienten vuotojen I6ytamiseksi.

2 Tarkista jarjestelman kaikki putkilitannat vuotojen varalta
kuplatestiliuoksella.

3 Poista kaikki typpikaasu.

4.3.2 Tyhjiokuivauksen suorittaminen

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Ala kaynnista yksikkod, ellei sité ole alipaineistettu.

1 Alipaineista jarjestelmaa, kunnes mittarin paine osoittaa
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Jata sellaiseksi 4-5 minuutiksi ja tarkista paine:

Jos paine... Silloin...

Ei muutu Jarjestelmassa ei ole
kosteutta. Tama toimenpide on

valmis.

Kasvaa Jarjestelmassa on kosteutta.

Siirry seuraavaan vaiheeseen.

3 Tyhjenna jarjestelmaa vahintdan 2 tuntia tavoitealipaineeseen
-0,1 MPa (-1 bar).

4 Kun pumppu on Kkytketty pois paalta, tarkkaile painetta
vahintdan 1 tunnin ajan.

5 Jos jarjestelmd ei saavuta tavoitealipainetta tai ei pysty
sailyttdmaan alipainetta 1 tunnin ajan, toimi seuraavasti:

= Tarkista vuodot uudelleen.
= Suorita tyhjidkuivaus uudelleen.

@ HUOMIOITAVAA

Muista avata kaikki sulkuventtiilit kylmamaineputken
asentamisen ja tyhjidkuivauksen suorittamisen jalkeen.
Jarjestelman kayttdminen sulkuventtiilit kiinni voi rikkoa
kompressorin.

4.4 Kylmaaineen taytto

441 Tietoja kylmaaineen lisddamisesta

Ulkoyksikkd on taytetty kylmaaineella tehtaalla, mutta eraissa
tapauksissa seuraava saattaa olla tarpeen:

Mita Milloin
Kylmaaineen lisdaminen

Kun nesteputkiston
kokonaispituus on maaritysta
suurempi (katso alla).

Kylméaaineen uudelleentayttd Esimerkki:

= Kun jarjestelmaa3 siirretdan.

= Vuodon jalkeen.

Kylmaaineen lisddaminen

Varmista ennen kylmaaineen lisdamistd, ettd ulkoyksikon ulkoinen
kylmaaineputkisto on tarkistettu (vuototesti ja tyhjidkuivaus).

TIETOJA

YksikOista ja/tai asennusolosuhteista riippuen voi olla
tarpeen littdd sahkojohdot ennen kuin kylmaaine
taytetaan.

Tyypillinen tyénkulku — Kylm&aineen lisdys koostuu tyypillisesti

3 Taytetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra, ja
kiinnitetdan se ulkoyksikon sisapuolelle.
Kylmaaineen uudelleentaytto

Varmista ennen kylmaaineen uudelleentayttda, ettéa seuraavat asiat
on tehty:

1 Kaikki kylmaaine on otettu talteen jarjestelmasta.

2 Ulkoyksikon ulkoinen kylmaaineputkisto on tarkistettu
(vuototesti ja tyhjiokuivaus).

3 Ulkoyksikon sisdinen kylmaaineputkisto on tyhjidkuivattu.

@ HUOMIOITAVAA

Ennen tayttd taydennystd suorita tyhjidkuivaus myds
ulkoyksikon sisaiselle kylmaaineputkistolle.

Tyypillinen tydénkulku — Kylmaaineen uudelleentayttd koostuu
tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Maaritetdan, paljonko kylmaainetta lisataan.
2 Kylmaaineen taytto.

3 Taytetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra, ja
kiinnitetdan se ulkoyksikon sisapuolelle.

44.2 Tietoja kylmdaineesta

Tama tuote sisdltdd fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA p&asta
kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32
limaston Iampenemispotentiaali (GWP): 675

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdéd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

A VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

» Huomaa, ettd jarjestelmdssd oleva kylmaaine on
hajutonta.

A VAROITUS

Yksikon sisdlla oleva kylmadaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai
vahingollisen kaasun muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

Ala  kéytd yksikkdd ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, etta osa, josta kylmaainetta vuosi, on korjattu.

443 Lisakylmdaineen maaran maarittdminen

Jos nesteputkiston Niin...
kokonaispituus on...

seuraavista vaiheista: <10m ALA lisaa kylméaainetta.

1 Maaritetdan, taytyyko kylmaainetta lisata ja kuinka paljon.

2 Lisataan kylmaainetta tarvittaessa.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN Asennusopas
RXA20~35A3V1B 7

R32 Split -sarja
3P517827-3C — 2019.04



4 Asennus

Jos nesteputkiston
kokonaispituus on...

Niin...

>10m

R=(nesteputkiston kokonaispituus (m)—
10 m)x0,020

R=lisdysmaara (kg) (pyoristetaan 0,1 kg:n
tarkkuudella)

2 Kiinnitd tunnus ulkoyksikdn sisépuolelle

lahelle kaasu- ja

nestesulkuventtiileita.

4.5

Sahkojohtojen kytkenta

N

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

TIETOJA

Putkiston pituus on nesteputkiston yksisuuntainen pituus.

44.4

Tayden tayttomaaran maarittaminen

TIETOJA

Jos taysi tayttd vaaditaan, kylmaaineen taysi tayttomaara
on: tehtaan kylmaainetayttd (katso yksikon nimikilped) +
madritetty lisamaara.

VAROITUS

= Ammattitaitoisen sahkdasentajan on tehtava kaikki
johdotukset, ja niiden on taytettdva sovellettavan
lainsdadannon maaraykset.

= Tee sahkoliitannat kiinteaan johdotukseen.

= Kaikkien paikan paalla hankittavien komponenttien ja
kaikkien sahkbéasennusten on taytettdva soveltuvan
lainséadannon maaraykset.

A

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyoéttokaapelina.

A

VAROITUS

Kayta kaikkien napojen irtikytkentd tyyppista katkaisinta,
jossa katkojan karkivali on vahintadn 3 mm ja joka tarjoaa
tayden katkaisun ylijanniteluokassa Ill.

445 Kylmaaineen lisdaminen
VAROITUS
= Kayta vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.
= R32 sisaltdd fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston lampenemispotentiaalin (GWP) arvo on 675.
ALA paasta naita kaasuja ilmakehaan.
= Kun taytat kylmaainetta, kdyta aina suojakasineita ja
suojalaseja.
Edellytys: Varmista ennen  kylmaaineen  tayttéa, etta

kylmaaineputkisto on liitetty ja tarkistettu (vuototesti ja tyhjidkuivaus).

1 Liitéa kylmaainesylinteri huoltoporttiin.

2 Tayta lisdmaara kylmaainetta.

3 Avaa kaasusulkuventtiili.

4.4.6

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan
tunnuksen kiinnittdminen

1 Tayta tarra seuraavasti:

M Contains i gl gases a

eo
L

[RXXX]

————— GWP: XXX

 —
o B

0+0 =] kg ———d
GWP xkg _|
1000 | tCOeq— e

a Jos yksikdn mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja
kasvihuonekaasuja koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota
soveltuva kieli ja kiinnité se kohdan a paalle.

Tehtaalla lisatty kylméaaine: katso yksikén nimikilpi
Lisatyn kylmaaineen maara

Kylmaaineen kokonaismaara

Kylmaaineen kokonaismaaran fluorattujen
kasvihuonekaasujen maéra ilmoitettuna CO,-
ekvivalenttitonneina.

f GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

®Q0UT

o

HUOMIOITAVAA

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsaadantd
edellyttaa, ettd yksikon kylmaaineen maara ilmoitetaan
seka painona ettéa CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina:

VAROITUS

Jos virransyottdjohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilén vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

VAROITUS

Al liitd virtalahdettd sisayksikkdon. Se saattaa aiheuttaa
sahkoiskun tai tulipalon.

A
A
A

VAROITUS
= Ala kaytd paikallisesti ostettuja s&hkdosia tuotteen
sisalla.

= Ald haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaldhdetta
rivilitimestd. Se saattaa aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

>

VAROITUS

Pida yhteiskytkentéjohto etaalla kupariputkista, joita ei ole
lampdoeristetty, silla nama putket tulevat hyvin kuumiksi.

B

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Kaikki sahkoosat (termistorit mukaan lukien) saavat virran
virtalahteesta. Ala kosketa niité paljain kasin.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Irrota virransyotté vahintdan 10 minuutiksi ja mittaa jannite
paavirtapiirin kondensaattoreiden liittimista tai sahkoosista
ennen huoltoa. Mitatun jannitteen taytyy olla alle 50 V DC,
ennen kuin voit koskea sahkoosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

.@;

Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara DC+ ° '.' lll” |]|]|]

[ka] /1000 be- U ]@:'l] H:l[%][lﬂﬂ»

Kayta kylmaaineen maaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

Kyseinen GWP perustuu voimassaolevaan fluorattuja wJ

kasvihuonekaasuja koskevaan lainsaadantoon. Oppaassa o _a

ilmoitettu GWP saattaa olla vanhentunut. a VYieismittari (tasavirtajannitealue)
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5 Kayttoonotto

S80 — suunnanvaihtomagneettiventtiilin lyijyvaippajohdin
S70 — puhallinmoottorin lyijyvaippajohdin

LED

S90 — termistorin lyijyvaippajohdin

S20 — elektronisen paisuntaventtiilin lyijyvaippajohdin
S40 — lampdreleen lyijyvaippajohdin

DB1 - diodisilta

STQ a0 Q20T

4.51 Tavallisten johdotusosien tekniset tiedot

Komponentti Luokka 20 Luokka
25+35
Virransyo6ttokaapeli |Jannite 220~240V
Vaihe 1~
Taajuus 50 Hz

Johtojen koot 3-johdinkaapeli
2,5 mm?~4,0 mm?

HO5RN-F (60245 IEC 57)

Yhteiskytkentakaapeli 4-johdinkaapeli
(sisayksikkd—ulkoyksikkd) 1,5 mm?~2,5 mm?, sopil
220~240 V:lle
HO5RN-F (60245 IEC 57)
Suositeltu virtakytkin 10A | 13A

Soveltuvaa lainsaadantéa
on noudatettava

Maavuotosuojakatkaisin

45.2 Ulkoyksikon sahkojohtojen liittdminen

1 Irrota huoltokansi.

2 Avaa johdinpidike.

3 Liita yhteiskytkentakaapeli ja virransyo6ttd seuraavasti:

4.6 Ulkoyksikon asennuksen
viimeistely

4.6.1 Ulkoyksikdn asennuksen viimeistely

VAARA: SAHKOISKUN VAARA
= Varmista, etta jarjestelma on maadoitettu kunnolla.
= Katkaise virransyo6tté ennen huoltoa.

= Asenna huoltokansi ennen virransy6ton kytkemista
paalle.

1 Erista ja kiinnitd kylmaaineputki ja yhteiskytkentajohto
seuraavasti:

Kaasuputki
Kaasuputken eristys
Yhteiskytkentdjohto
Nesteputki
Nesteputken eristys
Eristysnauha

“~0® Q0T O

2 Asenna huoltokansi.

5 Kayttoonotto

@ HUOMIOITAVAA

ALA KOSKAAN kaytad laitetta ilman termistoria ja/tai
paineantureita/-kytkimia. Muuten seurauksena voi olla
kompressorin palaminen.

5.1 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

Tarkista seuraavat seikat yksikon asennuksen jalkeen. Kun kaikki
alla olevat tarkistukset on tehty, yksikké TAYTYY sulkea, VASTA
sitten siihen voidaan kytkea virta.

[] Sisayksikko on kiinnitetty oikein.

a Yhteiskytkentékaapeli

b Virransyottokaapeli

¢ Suojakatkaisin » Ulkoyksikkd on kiinnitetty oikein.

d Maavuotosuojakatkaisin |:|

e Virtaldhde

f Maadoitus ] Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on
kiristetty.

[] Virransyo6ton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran
jannitearvoja.

] Kytkinrasiassa El ole 16ysia liitoksia tai vaurioituneita
sahkoisia komponentteja.

[] Sisd- ja ulkoyksikdn sisallda El ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

(] Kylmaainevuotoja El ole.

[] Kylmaaineen putket (kaasu ja neste) on lampderistetty.
Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein

e . . N O eristetty.
4 Kiristda liitinruuvit  kunnolla.  On  suositeltavaa kayttaa — -
ristipaaruuvitalttaa. ] Ulkoyksikon .sulkuventtullt (kaasu ja neste) ovat
kokonaan auki.

[] Seuraava kenttdjohdotus on suoritettu tdman asiakirjan
ja sovellettavien lakisaateisten maaraysten mukaisesti
ulkoyksikon ja sisayksikon valilla.
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6 Vianetsinta

] Vedenpoisto
Varmista, ettad vedenpoisto toimii esteettomasti.

Mahdollinen seuraus: kondenssivetta saattaa tippua.

(] Sisayksikko vastaanottaa kayttoliittyman signaalit.

Maaritettyja johtoja kaytetdan yhteiskytkentédjohtoon.

Ll

] Sulakkeet, virtakytkimet tai paikallisesti asennetut
suojalaitteet on asennettu tdman asiakirjan mukaisesti,
eika niita ole ohitettu.

5.2 Tarkistuslista kayttoonoton aikana

] limanpoiston suorittaminen.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

= Kun yksikko ei ole toiminnassa, piirilevyn LED-valot on
sammutettu virran saastamiseksi.

= Rivilitimessa ja piirilevyssa saattaa olla virtaa, vaikka
LED-valot eivat pala.

7 Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA yritd purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelmén purku seka
kylmaaineen, ©oljyn ja muiden osien kasittelyssa ON
noudatettava soveltuvaa lainsédadantda. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttoa, kierratysta ja talteenottoa varten.

] Koekayton suorittaminen.

5.3 Koekayton suorittaminen

Edellytys: Virtaldhteen taytyy olla maaritetylla alueella.

Edellytys:  Koekaytté  voidaan  suorittaa

ldmmitystilassa.

jadhdytys-  tai

Edellytys: Koekayttd taytyy suorittaa sisdyksikon kayttdoppaan
mukaisesti sen varmistamiseksi, ettad kaikki toiminnot ja osat toimivat
kunnolla.

1 Valitse jaahdytystilassa alin ohjelmoitava lampdtila. Valitse
lammitystilassa ylin ohjelmoitava lampétila. Koekayttd voidaan
tarvittaessa poistaa kaytosta.

2 Kun koekayttd on paattynyt, aseta lampétila normaalille tasolle.
Jaahdytystila: 26~28°C, lammitystila: 20~24°C.

3 Jarjestelmd lakkaa
sammuttamisen jalkeen.

TIETOJA

= Yksikko kuluttaa sahkoa, vaikka se olisi sammutettu.

toimimasta 3  minuuttia  yksikdn

= Kun virta palaa sahkdkatkon jalkeen, aiemmin valitun
tilan kayttoa jatketaan.

6 Vianetsinta

6.1 Vianmaaritys ulkoyksikon
piirilevyn LED-valojen avulla

LED on...

{} vilkkuu

Vianmaaritys

Normaali.

= Tarkista sisayksikko.

{;& PAALLA |- Sammuta virta ja kytke se uudelleen.
Tarkista sitten LED noin 3 minuutin
kuluessa.

Jos LED-valo palaa taas, ulkoyksikon
piirilevy on viallinen.

o POIS 1  Syéttéjannite (virransaastoa varten).
2 Virransyéttovika.
3 Sammuta virta ja kytke se uudelleen.
Tarkista sitten LED noin 3 minuutin
kuluessa.
Jos LED-valo palaa taas, ulkoyksikon
piirilevy on viallinen.
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8 Tekniset tiedot

8 Tekniset tiedot

Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla). Uusimpien teknisten tietojen koko

joukko on saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

8.1 Kytkentakaavio

Yhdistetty kytkentdkaavion selitys

Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on yksikon kytkentédkaaviossa. Osat on numeroitu arabialaisilla numeroilla nousevassa
jarjestyksessa, ja numerointi esitetdan alla olevassa yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa.

SUOJAKATKAISIN

LITANTA

LITIN

MAADOITUS

ASENNUSPAIKALLA TEHTAVA JOHDOTUS

SULAKE

SISAYKSIKKO

ULKOYKSIKKO

D

MAADOITUS

SUOJAMAA (RUUVI)

TASASUUNTAIN

RELELIITIN

OIKOSULKULIITIN

LIITIN

RIVILITIN

JOHDINPURISTIN

BLK : MUSTA

GRN : VIHREA

VAALEANPUNAINEN WHT

VALKOINEN

BLU : SININEN GRY : HARMAA PURPPURA YLW : KELTAINEN
BRN : RUSKEA ORG : ORANSSI PUNAINEN

A*P PIIRILEVY PS HAKKURITEHOLAHDE

BS* PAINIKE PAALLE/POIS, KAYTTOKYTKIN pTC* TERMISTORI PTC

BZ H*O SUMMERI Q* ERISTETYN PORTIN KAKSINAPAINEN

c* : KONDENSAATTORI TRANSISTORI (IGBT)

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN* : LITANTA, LITIN QDI MAAVUOTOSUOJAKATKAISIN

HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QL YLIKUORMASUOJA

W, X*A, K*R_* QM LAMPOKYTKIN

D*, VD DIODI R* VASTUS

DB* DIODISILTA R*T TERMISTORI

Ds* DIP-KYTKIN RC VASTAANOTIN

E*H LAMMITIN S*C RAJAKYTKIN

F*U, FU* (OMINAISUUDET SULAKE S*L UIMURIKYTKIN

KATSO YKSIKON SISALLA S*NPH PAINEANTURI (KORKEA)

OLEVA PIIRILEVY) S*NPL PAINEANTURI (MATALA)

FG* LIITIN (RUNGON MAA) S*PH, HPS* PAINEKYTKIN (KORKEA)

H* JOHDINSARJA S*PL PAINEKYTKIN (MATALA)

H*P, LED*, V*L MERKKIVALO, VALODIODI ST TERMOSTAATTI

HAP VALODIODI (HUOLTOMONITORI, VIHREA) S*RH KOSTEUSANTURI

HIGH VOLTAGE SUURJANNITE S*W, SW* KAYTTOKYTKIN

IES INTELLIGENT EYE -ANTURI SA*, F1S YLIJANNITESUOJA

IPM* INTELLIGENT POWER -MODUULI SR*, WLU SIGNAALIN VASTAANOTIN

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M MAGNEETTIRELE S8* VALINTAKYTKIN

L JANNITE SHEET METAL RIVILITTIMEN KIINTEA LEVY

L KIERUKKA TR MUUNTAJA

L*R REAKTORI TC, TRC LAHETIN

M* ASKELMOOTTORI V*, R*V VARISTORI

M*C KOMPRESSORIN MOOTTORI V'R DIODISILTA

M*F TUULETTIMEN MOOTTORI WRC LANGATON KAUKOSAADIN

M*P TYHJENNYSPUMPUN MOOTTORI X* LITIN

M*S KAANTOMOOTTORI X*M RIVILIITIN (LOHKO)

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNEETTIRELE Y*E ELEKTRONISEN PAISUNTAVENTTIILIN KAAMI

N NOLLA Y*R, Y*S KAANTEINEN MAGNEETTIVENTTIILIN

n=*, N=* KIERTOJEN MAARA FERRIITTISYDAMEN LAPI KIERUKKA

PAM PULSSIAMPLITUDIMODULAATIO z*C FERRIITTISYDAN

PCB* PIIRILEVY ZF, Z'F KOHINASUODATIN

PM* VIRTAMODUULI
ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN Asennusopas
RXA20~35A3V1B 1 1
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